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SERMES S.A. - Appareillage et Systèmes

F.MULLER

SCHEMA ELECTRIQUE
SCHEMA D'IMPLANTATION

Coffret de chantier triphasé 40A
Confort-CM36003
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02 14.12.10 Modification référence PE
Rajout d'une indication sur la protection amont du coffret.14.02.1803 E. BERTRAND

F.MULLER Schéma électrique et d'implantation validé selon construction prototype
Schéma électrique et d'implantation validé selon construction prototype

17.08.1001

H0

ID

3x400V+N+T
Ø10mm2 maxi

L1 L1 L2 L3 L3

F1 F2

F0

F3 F4

F1

F5

F0

2A

F3 F5F4F2

X1

X2

X3

X4

X5

3P+T
20A
400V
IP44

AG

H0

ID

Echelle 0,3

L1
L2
L3

2P+T
16A
230V
IP54

2P+T
16A
230V
IP54

2P+T
16A
230V
IP54

2P+T
16A
230V
IP54

Coffret top TER 3 emplacements,16 modules
Dimensions 350x456x160mm (LxHxP)

ATTENTION !!!
DISJONCTEUR DE

PROTECTION AMONT
4 pôles maxi 40A
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