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148675004SCHEMA ELECTRIQUE

CPAC60SE 48675004
24.02.1114 RUE DES FRERES EBERTS  -  67100 STRASBOURGSERMES  -  APPAREILLAGE ET SYSTEMES

X1.2
4P+T

32A/400V
IP44/CEE

X2.2
3P+T

16A/400V
IP44/CEE

X2.1
4P+T

16A/400V
IP44/CEE

X3
2P+T

16A/230V
IP54/NF

X4
2P+T

16A/230V
IP54/NF

X5
2P+T

16A/230V
IP54/NF

X6
2P+T

16A/230V
IP54/NF

F1
32A/C 4

F2
16A/C 4

F3
16A/C 2

F4
16A/C 2

F5
16A/C 2

F6
16A/C 2

ID

30mA
63A

Type AC

X1.1
3P+T

32A/400V
IP44/CEE

63A

IG

63A00

kWh

ARMOIRE DE DISTRIBUTION 43KVA
AVEC COMPTAGE

0
D. CAPPELAERED. CAPPELAERE
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:5

8:
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.0

5.
18

L1/L2/L3/N

EMPLACEMENT PC

1 1 2

N/L1/L2/L3PE

FI

Q0

60A

1 2

500mA

ALIMENTATION
GENERALE

6-35 mm²  CU

3 4 5 6

1-6

2 3 4 5 6
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248675004SCHEMA D'IMPLANTATION

CPAC60SE 48675004
24.02.1114 RUE DES FRERES EBERTS  -  67100 STRASBOURGSERMES  -  APPAREILLAGE ET SYSTEMES

ARMOIRE DE DISTRIBUTION 43KVA
AVEC COMPTAGE

0
D. CAPPELAERE D. CAPPELAERE
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18

NF

NF

NF

CEE
16A/4P

CEE
32A/4P

CEE
16A/5P

CEE
32A/5P

NF

RESERVE

RESERVE

1 2

1 1

2

Interrupteur Général
Arrêt d'Urgence

Alimentation
max. Ø43mm 30

0
97

0

850

Emplacement
Compteur

Profondeur : 360mm

NH00

L1N

PE

L2L3

60A

1-7
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